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Mise en route rapide 
 

1. Positionner le disjoncteur à l’intérieur de l’armoire sur ON ; 

2. S’assurer que l’arrêt d’urgence (S6) est enfoncé (voir photo ci-dessous) ; 

3. Tourner le sectionneur général (Q1) sur le côté de l’armoire sur ON ; 

4. Tourner les commutateurs qui correspondent au composant que vous souhaitez étudier (Panneau 

solaire (S3) – Batterie (S4) – Afficheur(S7)) (voir photo ci-dessous) ; 

5. Si besoin libérer l’arrêt d’urgence pour faire tourner le suiveur solaire. 

 
 

Points de mesure 
Le système Soléotec est équipé de points de mesure en façade (voir figures ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces derniers sont représentés dans les schémas (pages suivantes) par : 

   
 
 
 
 
 
 

 

 
Les schémas électriques 

Voir pages suivante

Cavalier à retirer pour 
insérer l’appareil de 
mesure (Jumper) 

S6 

S3 S4 S7 
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